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Ilmamäärien säätö 

Venttiilin ilmamäärät ovat manuaalisesti säädettävissä venttiilin vasem­
man pään ilmamääräsäätimestä. Ilmamäärä pienenee oikealle ja suu­
renee vasemmalle käännettäessä. Venttiilin sulkemista ei suositella 
riittävän korvausilman saamiseksi.  

Kesä-talviasennon säätö

Biobe ThermoMax A -tuloilmaikkunaventtiili on varustettu herkällä 
termostaatilla, joka haistelee välitilan ja ulkoilman lämpötiloja. Vent­
tiili huolehtii automaattisesti korvausilman kiertokanaviston reitityksestä. 
Lämmityskaudella (talviasento) korvausilma kiertää ikkunalasien välissä 
hyödyntämässä lämmityksen hukkaenergiaa korvausilman esilämmitykseen 
ennen sen sisäänottoa. Kesäasennossa korvausilma ohjataan väli­
tilasta erotettua reittiä pitkin venttiilisuodattimen läpi huonetilaan. 
Venttiilisuodatin huolehtii sisään otettavan korvausilman suodatuksesta.

Venttiilisuodattimen vaihto ja  
ilmanottokanavien puhdistus 

Venttiilisuodatin sijaitsee karmiin kiinnitetyssä suodatinkehyksessä 
venttiiliyksikön takana. Venttiiliyksikkö on kiinni kannassaan pika­
kiinnityksellä. Kiinnitys vapautuu painamalla oikean reunan pientä 
vapautusvipua oikealle ja vetämällä venttiiliyksikkö kevyesti irti suodatin­
kehyksestään.

Ilmanottokanavien puhdistus tehdään samalla kun suodatin vaih­
detaan. Suodatinkehyksen takana karmissa on 1–2 äänenvaimennus-/
ilmanohjainkasettia, jotka tulee imuroida ilmankierron takaamiseksi. 
Kanavien puhdistamista varten vanha suodatin irrotetaan kehyksestään 
ja kanavat imuroidaan suodatinkehyksen läpi.

Venttiili on varustettu elektrostaattisella allergeenisuodattimella, joka kerää 
tehokkaasti ilman allergeeneja. Suodatusteho perustuu sähköstaattiseen 
ilmiöön, joka imee ilman epäpuhtaudet suodattimeen. Suodatin suositellaan 
vaihdettavaksi 1–2 kertaa vuodessa, mieluiten ainakin keväällä ennen siite­
pölykauden alkua. Huom! Koska HAF-suodatin on elektrostaattinen, sen 
suodatusteho muuttuu käytön aikana siihen kertyneiden hiukkasten koon ja 
suodatusolosuhteiden mukaan. Mikäli suodatin halutaan imuroida vaihtamisen 
sijaan, on huomioitava, että sen suorituskyky ei palaudu alkuperäiselle tasolle. 

Välitilan suodattimen vaihto

Välitilan yläkarmin ulkolasin puoleisessa jyrsintäurassa on solumuovi-
suodatin, joka pitää välitilaa puhtaana roskista. Ikkunapuite avataan 
ja vanha suodatin otetaan jyrsintäurasta pois. Suodatin pestään miedolla 
saippuavedellä tai vaihdetaan tarvittaessa uuteen. Suodatin asennetaan 
jyrsintäuraan kevyesti painamalla ja varmistamalla, että suodatin on samassa 
tasossa yläkarmin pinnan kanssa. 
 
Muut pinnat	
Tuloilmaventtiilin muihin muovipintoihin suositellaan pyyhintää miedolla 
pesuaineella kostutetulla pyyhkeellä. Liuottimien käyttö on kiellettyä. 

Vaihtosuodattimia voi tilata numerosta 09-7743 270 tai sähköpostilla 
myynti@scancerco.fi.
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Manuaalinen ilmamääräsäädin

Pikakiinnityksen vapautin

Välitilan solumuovisuodatin Ilmankierron ohjausyksikkö 
varustettuna automaatti-
termostaatilla


